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УКРАЇНА
ОСТРОЗЬКА МІСЬКА РАДА
 РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(сьоме скликання)
РІШЕННЯ
28 лютого 2020 року 
          
                                                                       № 1109

Про затвердження поточних

індивідуальних технологічних
нормативів використання питної води  для Острозького комунального

підприємства «Водоканал»

З метою забезпечення раціонального використання водних ресурсів, зменшення втрат питної води підчас її виробництва, транспортування та розподілення, на підставі листа Острозького комунального підприємства «Водоканал» від 25.02.2020 № 92 щодо затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води, відповідно до статті 40 Водного кодексу України, статті 29 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 червня       2014 року № 179 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення», статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  погодивши з постійними комісіями міської ради, Острозька міська рада
ВИРІШИЛА:

1.Затвердити поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води для Острозького комунального підприємства «Водоканал» строком на 5 (п’ять) років,  що додаються. 

2.Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній  комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, екології, торгівлі та побуту, секретарю міської ради Тарасу ХМАРУКУ, а організацію його виконання –  заступнику міського голови Анатолію ЛИСОМУ, начальнику управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування Сергію КИРИЛЮКУ та директору Острозького комунального підприємства «Водоканал» Івану ТКАЧУКУ.                              
Міський голова                                                                             Олександр ШИКЕР                           
Додаток

до рішення Острозької  міської ради від 28 лютого 2020 року № 1109                                                                           
ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ
НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ  

для Острозького КП «Водоканал»

	№ з/п
	Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства
	 Фактичні дані згідно поточного ІТНВПВ
	Номер додатку з розрахунком та документами, що підтверджують вказані дані 

	
	
	    тис.м³/рік
	м³/1000м³ піднятої води
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000м³ піднятої води

	1
	Втрати води підприємства
	118,333
	279,48
	Пояснювальна записка до розрахунку ІТНВПВ

	1.1
	Витоки питної води
	83,068
	196,19
	

	1.1.1
	витоки при підйомі та очищенні 
	0,000
	0,00
	

	1.1.2
	витоки води з трубопроводів при аваріях
	35,396
	83,60
	

	1.1.3
	сховані витоки з трубопроводів
	33,233
	78,49
	

	1.1.4
	витоки води з ємнісних споруд
	2,998
	7,08
	

	1.1.5
	витоки води через нещільності арматури
	3,180
	7,51
	

	1.1.6
	витоки води на водорозбірних колонках
	8,261
	19,51
	

	1.2
	Необліковані втрати питної води
	35,265
	83,29
	

	1.2.1
	втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки;
	23,719
	56,02
	

	1.2.2
	втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води;
	4,022
	9,50
	

	1.2.3
	втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі
	5,081
	12,00
	

	1.2.4
	технологічні втрати води на протипожежні цілі
	2,443
	5,77
	

	2
	Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві 
	9,792
	23,13
	Пояснювальна записка до розрахунку ІТНВПВ

	2.1
	Технологічні витрати на виробництво питної води
	0,110
	0,26
	

	1) при водозаборі з поверхневих джерел:
	-
	-
	

	2.1.1
	витрати на випускання осаду з відстійників або освітлювачів
	0,000
	0,00
	

	2.1.2
	витрати води на промивку швидких фільтрів
	0,000
	0,00
	

	2.1.3
	витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання
	0,000
	0,00
	

	2.1.4
	інші технологічні витрати води при підйомі та очищенні
	0,110
	0,26
	


	2.2
	Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води 
	8,328
	19,67
	

	2.2.1
	витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж
	5,830
	13,77
	

	2.2.2
	витрати води на власні потреби насосних станцій
	0,000
	0,00
	

	2.2.3
	витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води
	2,498
	5,90
	

	2.3
	Технологічні витрати на допоміжних об’єктах
	0,000
	0,00
	

	2.4
	Витрати води на господарсько-питні потреби робітників
	1,003
	2,37

	

	2.5
	Витрати води на утримання зон санітарної охорони.
	0,351
	0,83
	

	 ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000м³

	3
	Технологічні витрати питної води:  
	10,428
	24,63
	Пояснювальна записка до розрахунку ІТНВПВ

	3.1
	технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод
	9,645
	22,78
	

	3.2
	технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів
	0,000
	0,00
	

	3.3
	технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства
	0,258
	0,61
	

	3.4
	технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані
	0,525
	1,24
	

	РАЗОМ 
	138,553
	327,24
	

	Поточний ІТНВПВ для підприємства
	138,553
	327,24
	


Секретар міської ради                                                                           Тарас ХМАРУК
_1514199896

